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[bookmark: _Toc24375][bookmark: _Toc5639452]概述
本文档的宗旨：我们努力将客户和企业的相关标准，结合当前产品已有的应用功能的设计结果进行说明输出。使公司内部人员能够清晰、准确的了解到相关功能的实现方式和技术表达。
若文档中出现与实际测试或者运行有出入的地方，烦请及时通知我们，我们会认真查证。本文档的最终解释权回归DDS28_V123R001项目组。
本文档仅对企业内部受控，在未经同意的情况下不得对外泄露。
[bookmark: _Toc6418][bookmark: _Toc5639453]规格型号
电表型号：DDS28
特征码：AIa(VA)系列（注）	
参比电压Un：交流220V	
参比电流Ib和最大电流Imax：5 (60)A、20(80)A，10 (100)A
有功常数：1200imp/kwh  
注：
特征字说明：
A：方案特征，指代钜泉MCU； Ia:结构件特征，指代I型结构的第一次改进型； T1硬件时钟可配置项； L:内置负荷开关可配置项； L1：外置负荷开关可配置项
	特征码
	AIa
	AT1Ia
	ALIa
	AL1Ia
	ALT1Ia
	AL1T1Ia

	计量功能
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	LCD
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	远红外
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	RS485
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	开关内置
	
	
	√
	
	√
	

	开关外置
	
	
	
	√
	
	√

	带时钟
	
	√
	
	
	√
	√


[bookmark: _Toc5886]
[bookmark: _Toc5639454]标准索引
执行标准：
GB/T 17215.321-2008 《交流电测量设备特殊要求第21部分：静止式有功电能表(1级和2级)》
参考标准：
DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议》
DL/T645-2007 《多功能电能表通信协议备案文件》
DL/T645-1997《多功能电能表通信规约》
Q/HL103.08-2013《华立仪表集团股份有限公司企业标准电子式电能表扩展通讯规约》
Q / GDW1364 -2012《国家电网企业标准单相智能电能表技术规范》
Q / GDW 1354-2012《国家电网企业标准智能电能表功能规范》
[bookmark: _Toc10158][bookmark: _Toc5639455]主要技术指标
4.1 工作电压：0.7Un～1.2Un;
4.2 参比温度：23℃；工作温度：-25℃～+60℃；极限工作温度：-40℃～+70℃；
4.3 计量准确度：有功1级；
4.4 参比相对湿度：45%～75%；工作相对湿度：不大于95%；
4.5 大气压：63.0kPa～106.0kPa（海拔4000m及以下）；
4.6 电压线路功耗: 有功功耗≤1W、视在功耗≤5VA；
4.7 起动电流：0.004Ib，若客户有特殊要求，则按照客户要求设置。
4.8 潜动：表计施加115%Un电压无电流时，在规定时间内，脉冲输出不应产生多于一个脉冲。若客户有特殊要求，则按照客户要求设置。
4.9 通信功能：
红外通信距离：最大距离不小5米；
RS485通信距离：不少于1200m（波特率：2400bps），
RS485组网通信：采用有极性RS485通信芯片，实验室环境，通信接收设备（集中器、采集器）485上下拉4.7K到20K之间，至少可以满足36只同型号电能表的组网通信。
4.10 绝缘防护：II类防护，4KV交流耐压1分钟或直流电压6KV不损坏；
4.11 时钟电池3.6V锂电，容量>1200mAh，断电后可维持内部时钟正确工作时间5年以上；（仅针对安装电池的本机型号）
4.12 外型尺寸：145×115×57.9 （mm）；
4.13 重量：约0.5kg。



[bookmark: _Toc28528]
[bookmark: _Toc5639456]主要功能
[bookmark: _Toc6764][bookmark: _Toc6566][bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc26874][bookmark: _Toc7972][bookmark: _Toc5639457]电量计量
A. 具有正反向分时电量累计、组合电量累计和电量结算功能，在整表初始化后默认组合有功电量为正向有功电量+反向有功电量。
B. 以4个费率电量加1个总电量的方式进行电量累计，能够保存当前和最近12次历史电量。停电错过月结算周期，最多补12个结算周期历史电量。
C.正向尖、峰、平、谷、总电量与反向尖、峰、平、谷总电量均分别累计。正向有功和反向有功通过组合特征字计算得到组合电量；
正向有功总电量=正向有功尖电量+正向有功峰电量+正向有功平电量+正向有功谷电量；
反向有功总电量=反向有功尖电量+反向有功峰电量+反向有功平电量+反向有功谷电量。
D.组合电量超过极限值(±799999.99kwh)执行归零操作。
[bookmark: _Toc24014][bookmark: _Toc5639458]冻结功能
A. 支持日冻结。
B. 日冻结记录保存数量为62条，每条记录包含当前时刻数据、正反向有功电能量数据和变量数据。
C. 整表初始化后默认日冻结时间为每日0时0分，此时间参数可设置。修改时间跨过日冻结时间不进行日冻结操作。停电错过日冻结时间，上电后进行补冻结操作，最多补冻7个日冻结数据。
[bookmark: _Toc18151][bookmark: _Toc20618][bookmark: _Toc25139][bookmark: _Toc26240][bookmark: _Toc20593][bookmark: _Toc5639459]事件以及事件记录
[bookmark: _Toc5639460]电表清零及记录
A. 电表清零操作后会更新电表清零记录和电表清零总次数。
B. 系统可保存电表清零总次数，最多保存最近3次的电表清零记录。
C．电表处于厂内状态，无法进行电表清零记录。
[bookmark: _Toc5639461]编程及记录
A.当设置数据操作后会更新编程记录和总编程次数。
B.编程记录内容包含编程操作开始时间、操作者代码和数据标识。
C.1条编程记录可记录10个编程数据项。系统可保存编程总次数，最多保存最近3条编程记录。
D.系统退出编程状态，再进入编程状态产生的记录为新的编程记录。
注：编程状态见安全防护功能部分
[bookmark: _Toc5639462]过压及记录
A.当系统检测到的电压达到过压事件触发条件后会更新过压记录和过压总次数。
B.过压记录内容包含过压发生时刻数据与过压结束时刻数据。
C.系统可保存过压总次数，最多保存3条过压记录。
[bookmark: _Toc5639463]过载及记录
A.当系统检测到的有功功率达到过载事件触发条件后会更新过载记录和过载总次数。
B.可记录过载总次数，过载发生时刻与结束时刻。并保存最近3次过载事件记录数据。
[bookmark: _Toc5639464]拉闸及记录
A. 系统只有产生拉闸信号时才会更新拉闸记录和拉闸事件总次数。
B. 拉闸记录内容包含拉闸动作发生时刻、操作者代码、正反向总有功电量。
C. 系统可保存拉闸总次数，最多保存3条拉闸记录。
[bookmark: _Toc5639465]合闸及记录
A.系统只有产生合闸信号时才会更新合闸记录和合闸事件总次数。
B.合闸记录内容包含合闸动作发生时刻、操作者代码、正反向总有功电量。
C.系统可保存合闸总次数，最多保存3条合闸记录。
[bookmark: _Toc5639466]掉电及记录
A. 电表外部线路掉电时更新掉电记录和掉电总次数。
B. 掉电记录内容包含掉电发生时刻、掉电结束时刻。
C. 系统可保存掉电总次数，最多保存10条掉电记录。
[bookmark: _Toc29632][bookmark: _Toc16382][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc21069][bookmark: _Toc28924][bookmark: _Toc5639467]通信功能
[bookmark: _Toc5639468]多通道数据通讯功能
A. 支持调制型红外信道、RS485两个独立的通信信道。
B. 红外通信波特率只支持1200bps，RS485通道可以支持1200bps、2400bps、4800bps、9600bps，缺省值为2400bps。
C. 支持的信道接收到符合规约的数据帧时进行数据交互，之后返回回应数据帧（广播地址命令除外）。
D.写数据只支持真实地址，不支持缩位地址和广播地址。
[bookmark: _Toc5639469]通信应用功能
A.厂外状态下，设置电表参数前需要进行有效的软件身份认证。
B.可以通过广播校时命令进行时间校准。
C.支持内扩万能读和万能写，万能写需要在厂内模式下进行。
D.支持DL/T645-2007部分规约以及DL/T645-1997的部分规约；详见附录2。
[bookmark: _Toc19789][bookmark: _Toc14889][bookmark: _Toc32598][bookmark: _Toc21779][bookmark: _Toc30803][bookmark: _Toc5639470]显示
[bookmark: _Toc5639471]显示模式
A. 电能表支持循环显示和按键显示模式。
B. 循环显示中的显示内容、显示个数可以设置；当循环显示切换时间到时进行循环显示屏内容切换；当设置的循环显示项不支持显示时，默认显示日期屏。
C. 按键显示中的显示内容、显示个数可以设置；当按键按下时切换显示内容；当设置的按键显示项不支持显示时，默认显示当前有功组合总电量屏。
D．支持的显示项详见附录1。
[bookmark: _Toc5639472]停电（安装时钟电池为前提）、上电显示
A.停电情况下，按键后，循环显示按键显示项，30秒后关闭液晶显示。
B.电表上电后1s内液晶屏满屏显示、LED灯全亮(脉冲灯除外)；液晶显示与LED灯点亮时间默认为5s。
[bookmark: _Toc5639473]切换显示屏处理
A.退出全屏显示后，系统将进入自动循环显示模式。
B.在全屏显示或循环显示期间，有按键按下后，系统进入按键循环显示模式。
C.按键显示每屏持续60s，之后切换到循环显示模式，当退出按键显示时，进入循环显示第一屏。
[bookmark: _Toc5639474]液晶显示内容
A.支持的显示项内容有当前总电量、上1结算周期有功总用电量、上2结算周期有功总用电量；日期时间、通信地址、表号；电压、电流、瞬时有功功率、电网频率。
B. 485及红外通信指示：“[image: ]”；当前计量时段指示“[image: 尖峰平谷]”；负荷开关拉闸指示“[image: 拉闸]”
C. 附录1中提供的显示项内容，支持按键、轮显。
[bookmark: _Toc5639475]液晶屏内容介绍
电能表采用LCD显示液晶，液晶屏尺寸为58mm × 30mm.
[image: 液晶屏内容]
	序号
	LCD图形
	说明

	1
	[image: 当前等中文符号图案]
	1)当前、上1月、上2月、总、尖、峰、平、谷电量
2)上1月和上2月以“上”“月”和“上上”“月”字样显示方式体现出来

	2
	[image: 数字部分的显示]
	1)数字显示：支持4位小数、2位小数、整数和负号的表示

	3
	[image: 图案的标识]
	1)红外、RS485通信符号
2)电池欠压符号
3)尖、峰、平、谷时段指示
4)电表处于拉闸状态，与负荷开关配合
5)kwh电量符号



[bookmark: _Toc5639476]指示灯显示内容
A.脉冲指示灯频率用于指示电表计量电能量的多少，其频率与表内采集的能量脉冲同步；拉闸指示灯用于表示报警状态及继电器状态，其状态分为常亮和常灭2种状态。
B.脉冲指示灯：红色，平时灭，计量有功电能时闪烁。
C.拉闸指示灯：黄色，平时灭，当继电器回路断开时长亮。继电器回路断开，接收到合闸允许时闪烁。上电后点亮，默认时间为5s。
[bookmark: _Toc8873][bookmark: _Toc10118][bookmark: _Toc16872][bookmark: _Toc15450][bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc5639477]费率、时段（安装时钟电池为前提）
[bookmark: _Toc5639478]时区
A.年时区数最大支持14个，可以设置两套时区表，用于设置年时区和日时段表。
B.两套时区表通过两套时区表切换时间进行切换。两套时区表切换时间设为零默认第一套时区表。
C.两套表设置设为0000000000使用当前套，不做切换，9999999999强制使用第一套，但切换时间不清零。
[bookmark: _Toc5639479]日时段
A.支持两套日时段表设置，用于设置日时段和费率，同时也支持日时段表数和日时段数设置。
B.日时段表数最大支持8个，日时段数最大支持14个。
C.两套时段表通过两套时段表切换时间进行切换，当两套时段表进行切换后。默认情况下，两套时段表切换为0，且使用第一套时段表。
D.两套时区表通过两套时区表切换时间进行切换，当两套时区表进行切换后。默认情况下，两套时区表切换为0，且使用第一套时区表。
D.两套时区或时段表设置设为0000000000使用当前套，不做切换，9999999999强制使用第一套，两套表的切换时间不清零。
[bookmark: _Toc5639480]费率
A. 支持单费率表和多费率表通过费率数进行切换；
B. 设置费率数为：0或1时，电表按照单费率表运行；设置为4，则按照日时段表进行费率切换，默认为4费率；
C. 按照单费率运行时，将不显示当前运行费率号。
[bookmark: _Toc24398][bookmark: _Toc16957][bookmark: _Toc16371][bookmark: _Toc2753][bookmark: _Toc15085][bookmark: _Toc5639481]时钟备份、恢复及准确度要求（安装时钟电池为前提）
A.执行通信校时操作时，电表进行1次时钟数据备份操作。
B.电表在上电初始化或上电运行期间，每1分钟检查一次RTC时钟数据的合法性，对合法的时钟数据进行备份。
C.当连续检查3次RTC时钟数据错误则对时钟数据进行恢复。
D.在-40℃-85℃温度范围内，日计时误差小于1s/d。
[bookmark: _Toc5639482]拉合闸处理功能模块（安装负荷开关为前提）
[bookmark: _Toc5639483]远程拉合闸处理
A.远程拉合闸处理支持的跳闸、合闸允许、直接合闸、跳闸自动恢复、报警和报警解除、保电和保电解除。
B.远程保电的优先级高于远程跳闸，电表在合闸状态下保电后不允许任何形式的拉闸；保电解除不影响表计其他状态且只在电表处于保电时有效。
C.电表接收到“合闸允许”命令后，处于合闸允许状态（开关内置表），表内继电器直接合闸（开关外置表），此时液晶字符、跳闸灯根据电表是否拉闸进行相应地动作。
D.不管负荷开关内置、外置，电表接收到“直接合闸”命令后，直接进行合闸动作。
E.电表执行拉合闸时会有相应的记录具体参考5.3.部分的拉闸与合闸记录。
[bookmark: _Toc5639484]超功率拉合闸
A.过负载拉合闸功能可以开启和关闭，整表初始化后默认过载拉合闸关闭。具体参考附录中的通信规约部分。
B.为提醒用户，当电表检测到电路过载(过载阀值可设)时，会自动拉闸，跳闸保持时间到后恢自动合闸。
C.过载情况下的从拉闸状态恢复至合闸状态的时间以及从合闸状态至拉闸状态的时间都可以设置。
D.重新下电再上电时，电能表执行补合闸操作。
E.不管是上电期间发生的过载跳闸还是停上电后产生的补合闸操作，操作者代码均为：FF000001。
F.发生远程保电命令后，过载跳闸功能不起作用。



[bookmark: _Toc5639485]恶性负载识别
A.恶性负载识别功能可以开启和关闭，整表初始化后默认恶性负载识别功能关闭。具体参考附录中的通信规约部分。
B.为了提高用电安全性，当电表检测大功率纯阻性负载接入时，会自动拉闸，拉闸后需用户手动合闸，发生一次停上电后自动合闸。
C.用户可以设置6个非跳闸功率区间、1个跳闸功率区间、接入电器的功率因数阀值及判断时长。
D.功率满足跳闸区间的同时且电器功率因数大于设定的阀值，而且持续时间大于判断时长，产生跳闸事件。
E.不管是上电期间发生的恶性负载跳闸还是停上电后产生的补合闸操作，操作者代码均为：FF000002。
F.发生远程保电命令后，恶性负载跳闸功能不起作用。
[bookmark: _GoBack]注：在电网重新上电时，若外部负载已经接入，则无法执行跳闸，需电能表上电5秒后，才能对后面新接入的负载进行恶性识别。


[bookmark: _Toc5639486]信号输出功能
[bookmark: _Toc5639487]电能脉冲输出
A.电表上电同时计量模块正常配置后将输出一组由于外部校验的电能脉冲信号，输出频率与电能脉冲LED一致。
B.脉冲宽度为80±16ms的无源信号。
[bookmark: _Toc5639488]多功能信号输出（安装时钟电池为前提）
A.多功能信号通过通信设置输出时间信号或时段投切信号，上电默认输出信号频率为1Hz的秒信号。
B.以下种情况即可发出时段投切信号：
1)时区、时段表发生切换；
2)费率发生变化；
C. 脉冲宽度为80±16ms的无源信号。
[bookmark: _Toc5639489]清零功能
A.电表只能通过远程清零命令实现电能表清零功能，不支持钱包初始化命令。
B.电表清零清空除清零事件之外的所有记录数据。
注：电表清零前要先进行软件加密认证。
[bookmark: _Toc5639490]测量及监测功能
[bookmark: _Toc5639491]校表功能
A.电能计量模块校准，校准方法包含功率校准法（仅支持常数：1200imp/kwh）和误差校准法。
[bookmark: _Toc5639492]电参量测量功能
A. 处理从计量模块读取到的电参量。
[bookmark: _Toc5639493]时钟电池检测
A. 电表具备每秒检测时钟电池电压的功能；
B. 测量准确度：＜±0.2V：
C. 增加电池欠压报警门限扩展字，设为0V表示为无电池表，欠压符号不会显示；
D. 模块初始化后，电池欠压门限默认为2.8V。
[bookmark: _Toc5639494]安全防护功能
[bookmark: _Toc5639495]软加密认证
A.远程设置和清零前要确保在一定的时效内有过软加密身份认证。
B.身份认证时效为30分钟，在软加密身份认证通过开始计时。
C.身份认证通过电表支持的通信通道都可以进行远程操作。
D.身份认证通过后，电能表进入编程状态，再次收到身份认证后，结束编程状态，开启新的编程状态。
注：此部分有助于对编程记录部分的阅读理解
[bookmark: _Toc5639496]软加密设参、清零
A.出厂模式设置参数需要软加密设置和清零。
B.身份认证控制码03H，数据域为明文数据+MAC，MAC为明文数据加密结果。
C.软加密错误次数在1天内达到100次后，挂起软加密功能，并将在上下电恢复软加密功能。
[bookmark: _Toc5639497]明文操作权限
A.明文下发设置或清零功能可开启与关闭。
B.每级明文密码错误3次均会导致闭锁。
C.当闭锁后，上下电情况下会解锁。
D.支持02、04级密码拉合闸功能。
[bookmark: _Toc5639498]电源检测及系统切换功能
A.电能表能够检测到外部接线上电与下电的情况。
B.在电能表电源供电电路正常的情况下，分为低功耗模式与正常运行模式。

[bookmark: _Toc7847][bookmark: _Toc5639499]仪表的外形及安装
[bookmark: _Toc7994][bookmark: _Toc5639500]仪表的外形图
[image: ]
上图为常规外形图及安装尺寸
[image: ]
上图为安装挂攀时的外形图及安装尺寸
配件说明：
可户可根据安装位置的尺寸选择是否安装挂攀连接片，安装连接片的方法为：找到电表顶部的挂攀插入口，将挂攀连接片由上而下安装到挂攀插入口内，直到连接片的弹扣扣住插入口上的月牙形孔。挂攀连接片如下图所示：
[image: ]
配件：挂攀连接片
[bookmark: _Toc4575][bookmark: _Toc5639501]仪表的安装
严禁带电安装，接线！
仪表在出厂前经检验合格并加铅封。在安装使用前,应检查铅封是否完好，铅封完好即可安装使用，对无铅封或贮存期过久的仪表, 应请有关部门重新检验，合格的可安装使用。
仪表按接线图正确接线，通电后即进入正常运行状态， LCD有显示。此时若用电，脉冲指示灯闪烁。
[bookmark: _Toc32450][bookmark: _Toc5639502]接线图和端子功能图
接线图
[image: 接线图1]

端子功能图
[image: ]
[bookmark: _Toc519612056][bookmark: _Toc5639503][bookmark: _Toc17366]程序版本支持说明
从程序版本号为DDS0280AA0C3IV1217000-0000001814开始（包括此版本），兼容HT5017的芯片的D版本和F版本。

[bookmark: _Toc5639504]仪表的贮存和质量保证
电表的贮存和运输温度范围为-40℃~85℃。
[bookmark: _Toc721][bookmark: _Toc5639505]售后服务
如有问题，请联系售后服务中心
服务电话：4008817000。
地址：杭州市余杭区五常大道181号华立科技园
[bookmark: _Toc18154][bookmark: _附录3：液晶显示图例] (
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[bookmark: _Toc5639506]附录
[bookmark: _附录1：液晶显示图例][bookmark: _Toc13425][bookmark: _Toc5639507]附录1：显示内容支持项
	序号
	数据标识
	显示内容

	1
	04000401
	表地址

	2
	04000402
	表号

	3
	04000101
	日期星期

	4
	04000102
	时间

	5
	00000000
	（当前）组合有功总电能

	6
	00000100
	（当前）组合有功费率1 电能

	7
	00000200
	（当前）组合有功费率2 电能

	8
	00000300
	（当前）组合有功费率3 电能

	9
	00000400
	（当前）组合有功费率4 电能

	10
	00000N01
(N = 0 - 4)
	上1结算日组合有功总、尖、峰、平、谷电量

	11
	00000N02
(N = 0 - 4)
	上2结算日组合有功总、尖、峰、平、谷电量

	12
	02010100 
	A 相电压

	13
	02020100 
	A 相电流

	14
	02030100
	瞬时A相有功功率

	15
	02800002 
	电网频率



[bookmark: _附录2：错误代码][bookmark: _附录2：错误信息提示及处理方法][bookmark: _Toc18328][bookmark: _附录1：错误信息提示及处理方法：][bookmark: _附录2：加网失败原因及处理方法：][bookmark: _Toc5639508]附录2：通信支持的数据标识
[bookmark: _Toc5639509]通信规约
A.支持部分DL/T645-2007通信规约。
B.支持部分DL/T645-1997通信规约。
C.支持部分内部扩展通信规约。
[bookmark: _Toc5639510]DL/T645-2007与内部扩展通信规约支持项
A.电表清零:控制码1AH，数据长度8字节，数据内容包含密级、密码和操作者代码。
B.拉合闸:控制码1CH，数据域长度08+数据长度字节数，数据内容包含密级、密码、操作者代码、控制命令和命令有效截止时间。
C.广播校时:控制码08H，数据长度为6字节，其内容包含秒、分、时、日、月和年。
D.软件加密认证:控制码03H，数据长度8字节，其内容包含MAC等。
E.过负载拉合闸功能开启与关闭：A5表示开启；其他数据表示关闭。
F.过负载合闸延时时间设置需比过载判断时间长。
注：具体帧格式见DL/T645-2007规约
	序号
	数据标识
	可读
	可写
	显示内容

	1
	04000101
	*
	*
	日期及星期(其中0代表星期天)

	2
	04000102
	*
	*
	时间

	3
	04000106
	*
	*
	两套时区表切换时间

	4
	04000107
	*
	*
	两套日时段表切换时间

	5
	0400010C
	*
	*
	时钟数据块

	6
	04000201
	*
	*
	年时区数(p <= 14)

	7
	04000202
	*
	*
	日时段表数 (q <= 8)

	8
	04000203
	*
	*
	日时段数(每日切换数,m <= 14)

	9
	04000204
	*
	*
	费率数 (k <= 63)

	10
	04000301
	*
	*
	自动循环显示屏数

	11
	04000302
	*
	*
	每屏显示时间

	12
	04000305
	*
	*
	按键循环显示屏数

	13
	04000401
	*
	*
	通信地址

	14
	04000402
	*
	*
	表号

	15
	0400040E
	*
	*
	客户编号

	16
	04000404
	*
	*
	额定电压(ASCII码)

	17
	04000405
	*
	*
	额定电流/基本电流(ASCII码)

	18
	04000406
	*
	*
	最大电流(ASCII码)

	19
	04000407
	*
	*
	有功准确度等级(ASCII码)

	20
	04000409
	*
	
	电表有功常数

	21
	04000501
	*
	
	电表运行状态字1

	22
	04000502
	*
	
	电表运行状态字2

	23
	04000503
	*
	
	电表运行状态字3

	24
	04000504
	*
	
	电表运行状态字4

	25
	04000505
	*
	
	电表运行状态字5

	26
	04000506
	*
	
	电表运行状态字6

	27
	04000507
	*
	
	电表运行状态字7

	28
	040005ff
	*
	
	电表运行状态字数据块

	29
	04000601
	*
	*
	有功组合方式特征字

	30
	04000703
	*
	*
	通信口1通信速率特征字

	31
	04000B01
	*
	*
	每月第1结算日

	32
	04000B02
	*
	*
	每月第2结算日

	33
	04000B03
	*
	*
	每月第3结算日

	34
	04001101
	*
	*
	电表运行特征字1

	35
	04001203
	*
	*
	日冻结时间

	36
	04001401
	*
	*
	跳闸延时时间(NNNN为跳闸前告警时间)

	37
	04010000
	*
	*
	第一套时区表数据

	38
	04010001
	*
	*
	第一套第1日时段表数据

	39
	04010002
	*
	*
	第一套第2日时段表数据

	40
	04010003
	*
	*
	第一套第3日时段表数据

	41
	04010004
	*
	*
	第一套第4日时段表数据

	42
	04010005
	*
	*
	第一套第5日时段表数据

	43
	04010006
	*
	*
	第一套第6日时段表数据

	44
	04010007
	*
	*
	第一套第7日时段表数据

	45
	04010008
	*
	*
	第一套第8日时段表数据

	46
	04020000
	*
	*
	第二套时区表数据

	47
	04020001
	*
	*
	第二套第1日时段表数据

	48
	04020002
	*
	*
	第二套第2日时段表数据

	49
	04020003
	*
	*
	第二套第3日时段表数据

	50
	04020004
	*
	*
	第二套第4日时段表数据

	51
	04020005
	*
	*
	第二套第5日时段表数据

	52
	04020006
	*
	*
	第二套第6日时段表数据

	53
	04020007
	*
	*
	第二套第7日时段表数据

	54
	04020008
	*
	*
	第二套第8日时段表数据

	55
	04000906
	*
	*
	日冻结数据模式字

	56
	04090301
	*
	*
	过压事件电压触发下限

	57
	04090302
	*
	*
	过压事件判定延时时间

	58
	04090B01
	*
	*
	过载事件有功功率触发下限

	59
	04090B02
	*
	*
	过载事件判定延时时间

	60
	A6A6A6A6
	*
	*
	厂内模式场外模式切换状态字

	61
	A2B01003
	*
	
	华立程序内部软件版本号

	62
	A2A01837
	*
	*
	负荷开关控制字(继电器合闸方式)

	63
	A2B01005
	*
	*
	生产地址改写次数

	64
	A2A01027
	*
	*
	额定电流

	65
	A2910034
	*
	
	超级密码属性

	66
	A2A01842
	*
	*
	合闸延时时长

	67
	A2A01840
	*
	*
	过负载拉合闸功能

	68
	A2A0100B
	*
	*
	密码配置字

	69
	A2A01023
	*
	*
	电池欠压阀值

	70
	00000N00
N = 0 - 4
	*
	
	正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	71
	0000FF00
	*
	
	正向有功电能数据块

	72
	00020N00
N = 0 - 4
	*
	
	反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	73
	0002FF00
	*
	
	反向有功电能数据块

	74
	00000N01
N = 0 - 4
	*
	
	上1正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	75
	0000FF01
	*
	
	上1正向有功电能数据块

	76
	00020N01
N = 0 - 4
	*
	
	上1反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	77
	0002FF01
	*
	
	上1反向有功电能数据块

	78
	00000N02
N = 0 - 4
	*
	
	上2正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	79
	0000FF02
	*
	
	上2正向有功电能数据块

	80
	00020N02
N = 0 - 4
	*
	
	上2反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	81
	0002FF02
	*
	
	上2反向有功电能数据块

	82
	070004FF
	*
	*
	软件加密认证

	83
	A2A0102E
	*
	*
	内置生产地址

	84
	A2C01000
	
	*
	电表初始化命令

	85
	0201FF00
	
	
	电压数据块

	86
	0202FF00
	
	
	电流数据块

	87
	0203FF00
	
	
	瞬时有功功率数据块

	88
	0205FF00
	
	
	瞬时视在功率数据块

	89
	0206FF00
	
	
	功率因数数据块


注：校表数据标识支持项见校表部分。
[bookmark: _Toc5639511]DL/T645-1997通信规约支持项
拉合闸控制命令：控制码04H，数据域长度为6个字节，其内容包含2个字节的控制命令、密级和密码。
注：控制命令有通电控制、断电控制、断电控制报警和清除断电控制报警四种，具体帧格式见DL/T645-1997规约
	序号
	数据标识
	可读
	可写
	显示内容

	1
	9010-9014
	*
	
	正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	2
	901F
	*
	
	正向有功电能数据块

	3
	9020-9024
	*
	
	反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	4
	902F
	*
	
	反向有功电能数据块

	5
	9410-9414
	*
	
	上1正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	6
	941F
	*
	
	上1正向有功电能数据块

	7
	9420-9424
	*
	
	上1反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	8
	942F
	*
	
	上1反向有功电能数据块

	9
	9810-9814
	*
	
	上2正向有功总、尖、峰、平、谷电量

	10
	981F
	*
	
	上2正向有功电能数据块

	11
	9820-9824
	*
	
	上2反向有功总、尖、峰、平、谷电量

	12
	982F
	*
	
	上2反向有功电能数据块
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超功率保护流程.vs d


超功率保护流程.vsd
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�

开始



超功率保护使能位A(XX)
跳闸延时时间B(NNNN分钟)
过载事件有功功率触发下限C(NN.NNNN kW)
过载判断延时时间D (NN秒)
超功率自动合闸延时时间E (NNNN分钟)


当前功率大于C


过载判断延时时间持续D


触发过载事件


超功率功能使能位==0xAA?


跳闸延时时间B


跳闸


Y


Y


Y


超功率自动合闸延时时间E


合闸


结束


N


N


N


过负载拉合闸功能A2A01840        0xAA：启用该功能 其他数据：关闭该功能

拉闸延时04001401                           超功率拉闸延时和远程命令拉闸延时使用同一时间

过载事件有功功率触发下限                  NN.NNNN kW

过载事件判定延时时间	 	 NN 秒

合闸延时时长A2A01842                用于从跳闸到合闸动作产生的延时时间设置。
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恶性负载保护流程. vsd


恶性负载保护流程.vsd
�

�

�

文本�

�

开始


恶性负载功能启用？


获取恶性负载判断时长


获取有功功率增量
获取视在功率增量


功率增量=当前功率-N秒前功率


功率增量在恶性负载允许跳闸范围内


计算增量功率因数


增量功率因数在允许跳闸范围内？


达到判断延迟时间？事件发生


判断功率增量是否在禁止跳闸范围内


执行跳闸


结束


N


Y


N


Y


Y


N


Y


N


N


Y


恶性负载拉闸功能A2A01825            0xAA：启用该功能 其他数据：关闭该功能

功率因数增量判断阀值A2A01826   当用电设备功率因数大于此值时才允许跳闸                      

恶性负载功率拉闸区间A2A01827         当电器功率在此区间时才允许跳闸

恶性负载事件判定延时时间A2A0182E     NN 秒

恶性负载功率非拉闸区间A2A01828   用于从跳闸到合闸动作产生的延时时间设置     



image11.png
200

[HOIED)





image12.png
200





image13.png




image14.jpeg
A& iz

ETIN T





image15.png
A

B

5

6

11

12

M@fﬂ
(Fik)

+ - +
Bom ZIEEO

485





image1.png
HOIIEY

TECH % v/ H ¥




